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REAKTIF GUC KONTROL ROLESi BAGLANTI SEMASI

AKIM TRANSFORMATOR UCLARI SEBEKE GERILIMI KONTAKTOR CIKISLARI
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Hata | Aciklama Uyari Ledi Problemin Sebebi
No
0 Gerilime ait THD. verilen sinirin Gstlinde Harmonik Asirt harmonikli sistem
1 Akima ait THD. verilen sinirin gstiinde Harmonik Asiri harmonikli sistem
2 Gerilim fazlar arasidaki agl 120 derece degil | Baglanti Notr baglanti ve fazlara ait gerilim baglantisi
hatali
3 Faz Swasi Ters Baglanti Fazlara ait gerilim baglantilan saat yoninin
tersine
4 Asiri sicaklik Baglanti Asirl Isinma, panonun sogutma sisteminde
hata var.
5 Faz gerilimlerinden herhangi biri ayarlanan Gerilim Gerilim ylkselmesi
degerin Gzerinde
6 Faz gerilimlerinden herhangi biri ayarlanan Gerilim Gerilim dismesi
dederin altida
7 Faz gerilimlerinden bir ya da birkag! yok Gerilim Fazlara ait gerilim baglantilan hatali veya
gerilim yok
8 Faz akimlarmdan herhangi biri ayarlanan Akim Akim yilkselmesi
sinir dederin Gzerinde
9 1. Faz akim yok Akim 1. Faza ait akim trafosu baglantisi hatal
10 2. Faz akim yok Akim 2. Faza ait akim trafosu baglantisi hatali
11 3. Faz akim yok Akim 3. Faza ait akim trafosu baglantisi hatali
12 Asiri kompanzasyon Asiri Tum kademeler devre disi iken bile sistem
Kompanzasyon |kapasitif bdlgededir
13 Kapasitif Reaktif/ Aktif Enerji orani ayarlanan | Asir Hatali Kompanzasyon
sinir degerden ylksek Kompanzasyon
14 Eksik kompanzasyon Eksik Tam kademeler devrede iken bile sistem
Kompanzasyon |enduktif bélgededir. Kond. BlyuUtalmelidir.
15 Enduiktif Reaktif/ Aktif Enerji orani ayarlanan | Eksik Hatali Kompanzasyon
sinir degerden ylksek Kompanzasyon
16 1.kademe hatali Eksik Kademe baglantilar hatali veya kondansator
Kompanzasyon |[glclnde dedisim olustu.
17- |2.3.4.5.......186. kademe hatal Eksik Kademe baglantilari hatali veya kondansator
31 Kompanzasyon |[glclnde dedisim olustu.




ALARM KODLARI

[6. Kademe Hatali

Kademe dlciminde i fazh kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortas atik

23 |KAD6_ERR
24 |KAD7_ERR

[7. Kademe Hatall

Kademe dlciminde ii¢ fazl kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasi atik

[6. Kademe Hatall

Kademe dlciminde ii¢ fazl kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasi atik

9. Kademe Hatall

Kademe dlciminde ii¢ fazl kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasi atik

25 |KAD8_ERR
26 |KAD9_ERR
27 |KAD10_ERR

10. Kademe Hatall

Kademe élciminde ii¢ fazh kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasi atik

28 [KAD11_ERR

11, Kademe Hatali

Kademe dlciiminde ii¢ fazh kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasi atik

29 [KAD12_ERR

12. Kademe Hatali

Kademe dlctimiinde (¢ fazli kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasi atik

30 [KAD13 ERR

13. Kademe Hatali

Kademe dlcimiinde (¢ fazli kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasi atik

31 [KAD14 ERR

14, Kademe Hatal

NO|FLAG ACIKLAMA LED = NEDEN

0 |ANGLE |Gerilim fazlar arasindaki agl 120 derece dedil A | Notr baglantisi ve fazlara ait gerilim badlantilar hatali

1 [PHS_SEQ |[Faz siras! ters A, |Fazlara ait gerilim baglantilan saat yoniniin tersine

2 |GYOK Faz Gerilimlerinden bir ya da birkaci yok AL [Fazlara ait gerilim baglantilar hatali

3 |RAYOK  [1.Fazakim A, [ 1.Fazaait akim trafosu baglantilari hatali ya da 1. kademe kondansatdr hatali

4 [SAYOK |2 Fazakim A | 2 Fazaait akim trafosu baglantilan hatali ya da 1. kademe kondansator hatal

5 [TAYOK |3, Fazakim A, |3 Fazaait akim trafosu badlantilari hatali ya da 1. kademe kondansatdr hatali

6 |THD_ALRM [Gerilime ait THD verilen sininn iizerinde My | Asin Harmonikli sistem

7 _|GER_ALRM [Faz gerilimlerinclen herhangi biri ayarlanan dederin iizerinde| V> | Gerilim yilkselmesi

8 |ORAN_CAP |Reaktif Kapasitif oran ayarlanan degerin lizerince % Hatall Kompanzasyon

9 |ORAN_IND |Reaktif Undiktif oran ayarlanan degerin izerinde % Hatall Kompanzasyon

10 |ISI_ALRM _ [Kapasite 1silar ayarlanan dederin lizerinde * o | AsirIsinma

11 |CK_BUL  [Otomatik baglanti bulunamadi A | 1Kademe hatali ya da yiikler cok degisken

12 [AS_KOM  |Asir kompanzasyon # | Tiim kademeler devre disi iken dahi hedefin cap tarafinda kalinmasi

13 [EKS_KAD [Eksik kompanzasyon - Kademe gilcleri hedef deder icin yeterli dedil

14 [BUY_KAD [RST kademeleri dizilimi uygun secilmemis # | Uc fazli kademe giicleri uygun secilmemis

15 [REKS_KAD |1, Faza ait kademe giicii uygun secilmemis # | 1.Fazaait kademe giicleri uygun secilmemis

16 |SEKS_KAD 2. Faza ait kademe giicdi uygun secilmemis # |2 Fazaait kademe giicleri uygun secilmemis

17 [TEKS_KAD 3. Faza ait kademe giicii uygun secilmemis # | 3.Fazaait kademe giicleri uygun secilmemis

18 [KAD1_ERR 1. Kademe Hatall =+ | Kademe odlciiminde iic fazh kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasi atik
19 [KAD2_ERR [2. Kademe Hatall = | Kademe dlciiminde ii¢ fazli kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasi atik
20 [KAD3_ERR [3. Kademe Hatall =+ [Kademe dlciminde ii¢ fazl kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortas atik
21 |KAD4_ERR [4. Kademe Hatall = | Kademe dlciiminde ii¢ fazli kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasi atik
22 |KAD5_ERR [5. Kademe Hatall =+ [Kademe dlciminde i fazl kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortas atik

Kademe dlcimiinde i fazli kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortas! atik

*Opsiyonel




